
1

modulo
gestione

porta

LIVELLO -1

LIVELLO -3

LIVELLO -2

LIVELLO 0

LOCALE GESTIONE EMERGENZE

LOCALE TECNICO NORD LOCALE TECNICO NORD LOCALE TECNICO NORD

COMPARTO A COMPARTO B COMPARTO C

LOCALE TECNICO NORD

COMPARTO D

SCHEMA CHIAVE "CANALE/CAVIDOTTI" PER COLLEGAMENTO LOCALE GESTIONE EMERGENZA - LOCALI TECNICI DI COMPARTO

CONSOLE MICROFONICA DIGITALE
CON DISPLAY E TASTI

CONFIGURABILI

CONSOLE MICROFONICA DI
EMERGENZA VVF EN60849

CAVO FTP cat.6

CAVO FTP cat.6

COMPARTIMENTO 1B COMPARTIMENTO 1C

LIVELLO -1

SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA

LIVELLO -2LIVELLO -2

LIVELLO -3LIVELLO -3

COMPARTIMENTO 1A

LOCALE
TECNICO NORD

COMPARTIMENTO 1D

COMPARTIMENTO 2BCOMPARTIMENTO 2A

LOCALE
TECNICO NORD

COMPARTIMENTO 2D

LOCALE
TECNICO NORD

LOCALE
TECNICO NORD

LOCALE
TECNICO NORD

LOCALE
TECNICO NORD

LOCALE
TECNICO NORD

LOCALE
TECNICO NORD

COMPARTIMENTO 3

LOCALE
TECNICO NORD

LOCALE GESTIONE EMERGENZE

CENTRALE DI AMPLIFICAZIONE
0

I

Pannello chiuso

Sorgente sonora
(tuner-CD-MP3-Usb)

0

I

0

I

Pannello chiuso

Pannello chiuso

UNITA' GESTIONE
AMPLIFICATORI E LINEE

Pannello chiuso

Pannello chiuso

Pannello chiuso

Pannello chiuso

Pannello chiuso

Pannello chiuso

AMPLIFICATORE DI
POTENZA

Pannello chiuso

AMPLIFICATORE DI
POTENZA

Pannello chiuso

AMPLIFICATORE DI
POTENZA

Pannello chiuso

AMPLIFICATORE DI
POTENZA

Pannello chiuso

AMPLIFICATORE DI
POTENZA

Pannello chiuso

AMPLIFICATORE DI
POTENZA

Pannello chiuso

Pannello aereazione

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE
48VCC A NORME EN 54-4

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE
48VCC A NORME EN 54-4

Pannello chiuso

Pannello chiuso

Pannello aereazione

Pannello aereazione

Pannello chiuso

MATRICE DIGITALE ATTIVA

Pannello chiuso

AMPLIFICATORE DI POTENZA

Pannello chiuso

Pannello chiuso

Pannello chiuso

Pannello chiuso

Pannello aereazione

Pannello chiuso

Pannello chiuso

Pannello aereazione

Pannello aereazione

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE
48VCC A NORME EN 54-4

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE
48VCC A NORME EN 54-4

12V 100 Ah

+ -

12V 100 Ah

+ -

12V 100 Ah

+ -

12V 100 Ah

+ -

12V 100 Ah

+ -

12V 100 Ah

+ -

12V 100 Ah

+ -

12V 100 Ah

+ -

Pannello chiuso

MATRICE DIGITALE ATTIVA

AMPLIFICATORE DI POTENZA

AMPLIFICATORE DI POTENZA

AMPLIFICATORE DI POTENZA

AMPLIFICATORE DI POTENZA

AMPLIFICATORE DI POTENZA

COMPARTIMENTO 2C

LIVELLO -1LIVELLO -1

SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE

LIVELLO -3LIVELLO -3

COMPARTIMENTO 2A

LOCALE
TECNICO NORD

LOCALE GESTIONE EMERGENZE

LIVELLO 0

USCITA DI
SICUREZZA NORD

LIVELLO 0

LOCALE
TECNICO SUD

COMPARTIMENTO 1A

COMPARTIMENTO 3

LOCALE
TECNICO NORD

LOCALE
TECNICO SUD

COMPARTIMENTO 2B

LOCALE
TECNICO NORD

LOCALE
TECNICO SUD

COMPARTIMENTO 1B

LOCALE
TECNICO NORD

COMPARTIMENTO 2C

COMPARTIMENTO 1C

LOCALE
TECNICO NORD

LOCALE
TECNICO SUD

COMPARTIMENTO 2D

LOCALE
TECNICO SUD

COMPARTIMENTO 1D

LOCALE
TECNICO NORD

LOCALE
TECNICO SUD

LOCALE
TECNICO NORD

LOCALE
TECNICO SUD

SCALA U.S. LOCALE ELETTRICI

CENTRALE POMPE CENTRALE ANTINCENDIO
LOCALI GRUPPI

ELETTROGENI
LOCALE TECNICO

INGRESSO SCALA

1

CENTRALE
ANTINTRUSIONE
AUTORIMESSA

USCITA DI
SICUREZZA

USCITA DI
SICUREZZA

CORRIDOIO TECNICO

modulo
gestione

porta

modulo
gestione

porta

modulo
gestione

porta

modulo
gestione

porta

modulo
gestione

porta

modulo
gestione

porta

modulo
gestione

porta

modulo
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porta

modulo
gestione

porta

modulo
gestione

porta

modulo
gestione

porta

modulo
gestione

porta

modulo
gestione

porta

modulo
gestione

porta

modulo
gestione

porta

modulo
gestione

porta

modulo
gestione

porta

modulo
gestione

porta

modulo
gestione

porta

modulo
gestione

porta

modulo
gestione

porta

modulo
gestione

porta

modulo
gestione

porta

modulo
gestione

porta

modulo
gestione

porta

modulo
gestione

porta

modulo
gestione

porta

USCITA DI
SICUREZZA SUD

USCITA DI
SICUREZZA SUD

USCITA DI
SICUREZZA SUD

USCITA DI
SICUREZZA NORD

USCITA DI
SICUREZZA NORD

USCITA DI
SICUREZZA NORD

USCITA DI
SICUREZZA SUD

LIVELLO -1

LIVELLO -1

AREA NON OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE STUDIO PROIMA

AREE/LOCALI NON OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE STUDIO PROIMA

AREE/LOCALI NON OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE STUDIO PROIMA

AREE/LOCALI NON OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE STUDIO PROIMA LIVELLO -2LIVELLO -2

ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI CON VALENZA DI PIANO PARTICOLAREGGIATO, NELL'AMBITO DELLE
AREE AVIO-OVAL, PER LA REALIZZAZIONE DEL PALAZZO DEGLI UFFICI REGIONALI, DEI NUOVI COMPARTI EDILIZI E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE

NUOVO PALAZZO PER UFFICI REGIONE PIEMONTE
LOTTO 3

PROGETTO DI DETTAGLIO E MONTAGGIO (COSTRUTTIVO)

OGGETTOREVISIONE APPROVATODATA ESEGUITO CONTROLLATO

FILE

CODICE GENERALE ELABORATO
CODICE OPERA LOTTO LIVELLO PROGETTO AREA PROGETTAZIONE TIPO DOCUMENTO NUMERO ELABORATO VERSIONE

DATASCALA

TITOLO ELABORATO

PROGETTISTA SPECIALISTA DIRETTORE DEI LAVORI COMMITTENTE

SPECIALISTA:

Responsabile del procedimento Regione:

Arch. Luigi Robino
Direzione Risorse Umane e Patrimonio

Ing. Carlo Savasta
Regione Piemonte
Direzione Risorse Umane e Patrimonio

PROGETTISTA RESPONSABILE
 DELL'INTEGRAZIONE FRA LE VARIE

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

MANDATARIA

MANDANTE

Soc. Coop.

COOPERATIVA MURATORI
E BRACCIANTI DI CARPI

MANDATARIA

MANDANTE

Soc. Coop.

COOPERATIVA MURATORI
E BRACCIANTI DI CARPI

REGIONE
PIEMONTE

CITTA' DI TORINO

REGIONE
PIEMONTE

CITTA' DI TORINO

L.MARAGLIANO L.DANZA

PR 3 C

Via Don Giovanni Minzoni 25/29
 20158 Milano

PR-3-CQZ-P005-00_120629.dwg

00

Q Z P005 00 ---

Tavani29/06/2012 PROGETTO COSTRUTTIVO

PARCHEGGIO - IMPIANTI SPECIALI
Schema altimetrico impianti di diffusione sonora,
antintrusione e controllo accessi - Parcheggi interrati

Compartimento 3

n.4 varchi controllati
su vani scala


	Diapositiva 1

